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Utført dato:

16.01.04
Revidert dato:


Utarbeidet av:

Brannvesenet Sør
Godkjent av:

JADA/EOKN


Nødlys, nødlysanlegg

Sjekkliste:

1. Samtlige armaturer skal vær intakte og ikke ha skader av noe slag.

2. Lyspærer skal være intakte.

3. Nødstrømskilden skal virke etter forutsetningene.

4. Utladningskontroll av lysarmaturene min. en gang i året

Kontrollert


Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Des.






























Dato/signatur







Feil og mangler
Registrert:

Dato/signatur
Utbedret:

Dato/signatur





















































































Merknader:

